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14-0695-014-0692-01:Αρ. Πιστοποιητικού

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο   Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ

Ημ/νία Έκδοσης : 9/12/2014

1:Αρ. Έκδοσης

03/12/2014

:Υπεύθυνος δειγματοληψίας

Ημ/νία δειγματοληψίας

Ημ/νία παραλαβής

:

:

03/12/2014

ΠΕΛΑΤΗΣ

6/12/2014

3/12/2014

:

:Ημ/νία έναρξης αναλύσεων

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων

Ταυτότητα δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΥ - ΓΟΥΡΝΗ ( ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΟΙ - ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ Γ. )

ΚΑΝΟΝΙΚΗΚατάσταση παραλαβής :24490692Κωδικός δείγματος :

ΜέθοδοςΠαράμετρος Παραμετρική Τιμή ΑποτέλεσμαΜονάδα

cfu/mlΑερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C Άνευ μεταβολήςISO 6222:1999 0

cfu/mlΑερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C Άνευ μεταβολήςISO 6222:1999 0

cfu/100mlΚολοβακτηριοειδή 0ISO 9308-1:2000/Cor1:2007 0

cfu/100mlEscherichia coli 0ISO 9308-1:2000/Cor1:2007 0

cfu/100mlIntestinal Enterococci 0ISO 7899-2:2000 0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
 

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 24490692 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που

καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του

νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ

892/Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Σελίδα 1 από 1

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Ο Υπεύθυνος

του Εργαστηρίου

Δημόκριτος Ρουκάς

DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc

Επιστημονικός Διευθυντής
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Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27
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:

Ημ/νία Έκδοσης : 9/12/2014

1:Αρ. Έκδοσης

03/12/2014

:Υπεύθυνος δειγματοληψίας

Ημ/νία δειγματοληψίας

Ημ/νία παραλαβής

:

:

03/12/2014

ΠΕΛΑΤΗΣ

3/12/2014

3/12/2014

:

:Ημ/νία έναρξης αναλύσεων

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων

Ταυτότητα δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΥ - ΓΟΥΡΝΗ ( ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΟΙ - ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ Γ. )

ΚΑΝΟΝΙΚΗΚατάσταση παραλαβής :24490692Κωδικός δείγματος :

ΜέθοδοςΠαράμετρος Παραμετρική Τιμή ΑποτέλεσμαΜονάδα
Όριο

Ανίχνευσης

6.5 - 9.5 7.8pH units
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) -
25°C

ISO 10523:2008 -

< 2500 711μS/cmΗλεκτρική Αγωγιμότητα - 25°C ISO 7888:1995 -

- 0.36FNUΘολότητα ISO 7027:1999 -

- <5mg/l PtΧρώμα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7887 -

- ΑποδεκτήΟσμή Οργανοληπτικά (*) -

- ΑποδεκτήΓεύση Οργανοληπτικά (*) -

< 50.0 5.6mg/lΝιτρικά (NO3) ΟΕ 072-92 (UV) -

< 0.5 <0.03mg/lΑμμώνιο (NH4) ISO 7150-1:1984 -

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
 

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 24490692 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που

καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του

νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ

892/Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Σελίδα 1 από 1

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης. 

Ο Υπεύθυνος

Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης

DVM, Χημικός MSc


